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Automaticka digitalni tlakova jednotka
Automaticka digitalna tlakova jednotka
Automatic Digital Pressure Unit

Navod k pouziti

Provozné montazni predpisy

Navod k pouziti

Provozné montazni predpisy

Instructions for use

Operating and installation regulations



Technické udaje:

Vstupni napéti AC 220-240V

Frekvence 50 Hz

Jmenovity proud 16(10) A e
Nastavitelny tlak 0,3 bar az 9,7 bar v
Maximalni pracovni tlak 10 bar

Maximalni provozni teplota 60 °C

Pripojovaci zavit G1"

Trida ochrany IP65

Ozndmeni

Piectéte si nasledujici pfed zahajenim instalace a pouzivani

Varovani: Pokud je tento produkt nespravné nainstalovan a pouzivan, mize zpUsobit smrtelné riziko
a poskozeni majetku. Prectéte si prosim peclivé nasledujici pokyny, porozuméjte jim a instalujte a
pouzivejte podle nich. Zahdjenim instalace nebo pouzivani potvrzujete, ze jste tyto pokyny pfijali a
rozhodli jste se nést riziko a pfipadnou ztratu. Pokud s témito pokyny nesouhlasite, vratte produkt
distributorovi.

Riziko urazu elektrickym proudem: Timto uzivatele upozornujeme, ze se jedna o elektricky
produkt, ktery pouziva napéti 230V/50Hz AC a nese riziko Urazu elektrickym proudem. Riziko trazu
elektrickym proudem je smrtelné. Tento produkt musi byt instalovan odbornym personalem (napf.
kvalifikovanymi elektrikafi).

Riziko pozaru: Tento produkt mdze dosahovat vysoké teploty. Vyrobce ani distributor nemuze
zcela zarucit, ze pii poruse produktu nevznikne otevieny oher. Béhem instalace zvazte riziko vzniku
otevieného plamene. Pod produktem se nesmi nachazet hotlavé materidly.

Riziko poskozeni majetku: Produkt mlze zpUsobit unik vody. Unik mlize poskodit pfedméty,
podlahu nebo jiné ¢asti majetku a mUize také predstavovat zivotu nebezpecné riziko. Aby se predesio
skodam, instalujte produkt tam, kde nehrozi kontakt s vodou nebo zaplaveni, i pokud dojde k tniku.
Riziko mechanického poskozeni a neodbornych tprav: Produkt miize zpUsobit nepfedvidatelné
spusténi nebo zastaveni cCerpadla béhem provozu. Otacejici se casti Cerpadla mohou zpUsobit
zranéni. Neodbornd tudrzba nebo Upravy produktu predstavuji vazné riziko. Pokud dojde k poruse,
musi byt feSena odborniky.

Odpovédnost za zavazna rizika: Produkt nesmi byt pouzivan v 1ékafském prostredi ani v systémech,
kde by porucha mohla zplsobit vazna zranéni nebo rozsahlé skody. Nesmi byt pouzivén pro cerpani
pozarni vody ani jinych médii nez vody.

V maximalni mozné mife povolené zakonem nenese distributor ani vyrobce odpovédnost za zadné
piimé ¢i nepiimé skody vzniklé pouzivanim tohoto produktu jinak, nez je ur¢eno. Pokud hrozi riziko
poskozeni nebo ztraty, pfijméte nezbytna opatieni.



1. VLASTNOSTI

Tato automatickd fidici jednotka pro ¢erpadlo je pIné elektronické a inteligentni zafizeni. Automaticky
spousti a zastavuje ¢erpadlo na zékladé zmén tlaku v potrubi. Nabizi displej aktudiniho tlaku, ochranu
proti chodu nasucho, automatické spousténi a zastaveni. M(ze nahradit tradi¢ni systémy slozené z
mechanickych spina¢@, ochran proti chodu nasucho, manometrd, apod. Uplna izolace Zivych &asti od
potrubi poskytuji této jednotce Urovenr bezpecnosti, kterou tradi¢ni systémy nenabizeji. Integrovany
design Setfi ¢as i materidl pfi instalaci.

2. INSTALACE

Smér instalace:

Vyrobek Ize instalovat svisle (Obr. 1), Sikmo (Obr. 2) nebo vodorovné (Obr. 3), pokud je pfipojen k
potrubi. Instalace vzhliru nohama je zakazana (Obr. 4).

‘.‘ vystup . , TatiD
e 2
E vstup 14 vystup
Sy = Pt
i vstup ’ vstup vystup ‘
Doporucené hodnoty nastaveni podle vytlaku
Efektivni vytlak o S Tlak pfi chodu | Tlak pro vysoko-
cerpadla Zapinaci tlak Vypinaci tlak nasucho tlakou ochranu
1 16-18 m 1,2 bar 6,0 bar 0,4 Bar 6,0 bar
2 20-22m 1,5 bar 6,0 bar 0,5 Bar 6,0 bar
3 28 m (a vice) 2,2 bar 6,0 bar 0,6 Bar 6,0 bar

Efektivni vytlak cerpadla = skute¢ny vytlak cerpadla - saci vyska

e
Vzddlenost mezi jednotkou

a kohoutkem se musi fidit
zapinacim tlakem jednotky.
Pokud je zapinaci tlak 1,2 bar,
vzddlenost mezi jednotkou

a kohoutkem musi byt mensi
nez 12 metrd. Pokud je vétsi,
jednotka nesmi byt instalovdna
pfimo na cerpadlo. Jednotku

je tfeba umistit vyse, aby

.

vzddlenost nepresdhla 12 metrd.

,jﬁzj
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Doporucuje se pouZziti
tlakové nddoby, protoZe
zajistuje stabilnéjsi tlak
v systému.

LT f A

v

[ Doporucuje se
pripojit jednotku

| Napdjeni

L flexibilni hadici.

Napdjeci kabel

Neinstalujte Zddné kohoutky
mezi jednotku a cerpadlo.

Kabel k motoru
cerpadla

Vyrobni nastaveni zapinaciho
tlaku je 1,5 bar.

Tlak cerpadla by mél byt obvykle

alespori o 0,8 bar vyssi.
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MODE 1 MODE 2
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2.2.1 Tato fidici jednotka by méla byt instalovana persondlem s ptislusnymi kvalifikacemi. Pouze
persondl s prislusnymi kvalifikacemi je obeznamen s obecnymi povinnymi bezpecnostnimi pravidly,
ktera musi byt dodrzovana pfi instalaci elektrickych zafizeni.

2.2.2 Tato fidici jednotka mUze byt pouzita pouze s cistou vodou. Pred instalaci by uzivatelé méli
nejprve zkontrolovat zdroj vody v potrubnim systému. Pokud zdroj vody obsahuje kovové pfimésy
nebo oxidy Zeleza, fidici jednotka po urcité dobé pouzivani selze.

2.2.3 Tato fidici jednotka by méla byt instalovana na vysoce kvalitni cerpadlo s vytlakem nejméné 16
metrG (schopny vyvinout tlak alespor 1,6 bar). Pokud je vytlak ¢erpadla nizky a jeho provoz nestabilni,
jednotka miize povazovat cerpadlo za poskozené a aktivovat ochrannou funkci, aby zastavil ¢innost
Cerpadla. Je nutno na zdroji vody cerpadla nainstalovat zpétnou klapku a do vytla¢ného fadu
tlakovou nadobu vhodné velikosti. Pred instalaci fidici jednotky by mélo byt ¢erpadlo otestovano,
aby bylo zajisténo, ze s nim nejsou zadné problémy.



2.2.4 Tuto jednotku Ize nainstalovat pfimo na cerpadlo. Pokud neni instalovana ptimo na cerpadle,
nesmi byt mezi jednotku a ¢erpadlo instalovan zddny kohoutek. Smér proudéni vody musi odpovidat
sméru vyznac¢enému Sipkami na ¢erpadle a na jednotce. Pfiinstalaci je tfeba dbét na to, aby se dovnitf
zartizeni nedostalo lepidlo ani jiné necistoty — mohlo by to zpUsobit poruchu. Po dokonceni instalace
musi byt jednotka v horizontdIni poloze. Tlak v misté mezi nejvyssim kohoutkem a vystupem z
jednotky nesmi po dokonceni instalace prekrocit zapinaci tlak jednotky. Je nutno pouzit k jednotce
tlakovou nddobu - snizuje kolisani tlaku a zvy3uje stabilitu provozu.

Schémata zapojeni

L1-1-50-60Hz 220-250V~
M

L1-1-50-60Hz 220-2500
e
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Jednofdzové cerpadlo 230V, Jednofdzové cerpadlo 230 V, vykon nad
max. vykon 2,2 kW. 1,1 kW - zapojeni pres stykac
Specifikace stykace: AC230V, minimdlni
spinaci kapacita 4 kW.

2.2.5 Uzivatelim se doporucuje pouzivat pro tuto jednotku a cerpadlo pouze dvoupolohové spinace
nebo zasuvky. Pro pfipojeni napajeni, jednotky a ¢erpadla by se mély pouzit tfizilové vodice s vnéjsim
priimérem 6-9 mm a prlfezem 3x1,5 mm?. Pfed pouzitim musi uZivatel ovéfit, e napéajeci kabel
spliiuje pozadavky podle schématu zapojeni vyse. Aby se zabranilo vniknuti vody do ovladaci ¢asti,
musi byt po pfipojeni vodi¢l utazeny matice na vstupnich a vystupnich otvorech a také ctyfi Srouby
na ovladacim panelu.

3.SPUSTENI A PROVOZ

Popis funkci:
1. MODE 1 - Rezim hydrostat
Zakladni funkce: Manudlni nastaveni hodnoty zapinaciho tlaku, cerpadlo se automaticky zastavi
na zakladé dosazeni zavérného tlaku ¢erpadla a signdlu pratoku systému. Anebo pfi dosazeni
ochranného tlaku, ktery je defaultné nastaven vyrobcem na 6 bar.

2.MODE 2 — ReZim tlakovy spinac
Nastaveni hodnoty zapinaciho a vypinaciho tlaku cerpadla. Pokud je tlak v systému nizsi nez
zapinaci tlak, cerpadlo se spusti. Pokud je tlak v systému vyssi nez vypinaci tlak cerpadla, zatizeni
Cerpadlo zastavi.

3. Ochrana proti chodu nasucho: V MODE1 i MODE2, pokud neni detekovan pritok nebo tlak na
vstupu, Cerpadlo pobézi 20 s a poté se zastavi na 10 s, nasledné pobézi 40 s a zastavi se na 10's,
pak pobézi 40 s a zastavi se na 24 h. Po skonceni této sekvence se pokusi znovu o bézny provoz.
Po obnoveni dodavky vody bude ¢erpadlo pracovat normalné.
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ZELENA KONTROLKA
ZELENA KONTROLKA
ZELENA KONTROLKA

MODE 1) oznaduje ,rezim 1“

MODE 2) oznacuje ,rezim 2“

Bar) oznacuje ,tlakovou jednotku”
ZELENA KONTROLKA (H) oznacuje ,&asovou jednotku - idrzba”
ZELENA KONTROLKA ([Z3) oznacuje ,stav vytoku”

ZLUTA KONTROLKA (Pump on) oznacuje ,stav béhu ¢erpadla”
CERVENA KONTROLKA (Failure) ozna¢uje ,nedostatek vody”
nebo ,poruchu ¢erpadla nebo potrubi”

—_ o~ —~ —

Kdyz je fidici jednotka na Uvodni strdnce (prvni obrazovce),
stisknéte tlacitko FUNC jednou, obrazovka se zméni a zobrazi
JVypinaci tlak H” a pomoci tlacitek A a ¥ nastavte vypinaci tlak
v daném rozsahu.

Nastavitelny rozsah: 0,3-9,9 bar.

Kdyz je fidici jednotka na Uvodni strdnce (prvni obrazovce),
stisknéte tlacitko FUNC dvakrat, obrazovka se zméni a zobrazi
»Zapinaci tlak " a pomoci tla¢itek A a V¥ nastavte zapinaci tlak
v daném rozsahu.

Nastavitelny rozsah: 0,1-9,7 bar.

Mo0E 1@ o
o
b '
MopE 20) ' o
H
(o] o [e]
Pump en ﬁ Fallure

CRCAVAS)

Kdyz je fidici jednotka na Gvodni strdnce
(prvni obrazovce), stisknéte tlacitko FUNC
trikrat, obrazovka se zméni a zobrazi
+Aktualni rezim", tlac¢itkem A prepnéte na
MODE 1, tlacitkem V¥ prepnéte na MODE 2.
Rezim 1 (MODE 1): rezim typu hydrostat,
Rezim 2 (MODE 2): rezim typu tlakovy
spinac.

mone 10

70

[o} (o] (o]
ﬁ Failure

CACATAS

mone 2 @)
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oDk 100 -, = [0
L ' L par
mone 2 Of ' -' H.
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Purmg an ﬁ Failure
(AN fa
AN Y

Kdyz je fidici jednotka na Uvodni strdnce (prvni obrazovce),
stisknéte tlacitko FUNC Ctyrikrat, obrazovka se zméni a zobrazi
+Automaticka udrzba” a pomocitlacitek A a ¥ nastavte cas
automatické udrzby v daném rozsahu. Po zastaveni ¢erpadla se
automaticky spusti odpocitavani funkce automatické udrzby a
po jeho dokonceni se ¢erpadlo kratce zapne, aby se zabranilo
jeho zadfeni pfi dlouhodobém necinném stavu.

Nastavitelny rozsah: 24-96 hodin.



Pricina poruchy

Zpusobena jednotkou

Nezpusobena jednotkou

Prilis nizké napéti

spousti

Cerpadlo se nespusti / Porucha ¢erpadla
Nespravné zapojeni kabell

Cerpadlo se nezastavi / Vyrazny unik z potrubi

Cerpadio se opakované / Mensi unik z potrubi

4. MOZNE PROVOZNi PORUCHY

5. VYSVETLENI

Vlyrobce a prodejce si vyhrazuji vSechna prava k tomuto manualu fidici jednotky, vcetné, ale bez
omezeni na autorskd prava, prava na vyklad a prava na dalsi Upravy. Manual mize byt kdykoliv

zménén bez predchoziho upozornéni.

6. LIKVIDACE ZARIZENI

Tento vyrobek by nemél byt likvidovan spolu s jinymi domacimi odpady, coz plati pro celou oblast
EU. Pro podporu udrzitelného opétovného vyuziti materidlnich zdrojl a jako prevence proti moznym
skodam na Zivotnim prostiedi nebo lidském zdravi je dllezitd zodpovédna recyklace. Chcete-li vratit
pouzité zafizeni, pouZijte prosim systémy vraceni a sbéru nebo kontaktujte prodejce, kde byl vyrobek

zakoupen. Tento vyrobek je mozné prevzit pro ekologickou recyklaci.

7.ZASADY BEZPECNOSTI PRACE

Dodrzujte obecné platné predpisy o styku s elektrickymi spotfebici.

Je zakdzdno:

«  manipulace s cerpadlem za provozu
«  zasahovat do elektrickych ¢asti ¢erpadla
+  manipulace s cerpadlem pomoci kabell

«  pfi instalaci nebo udrzbé cerpadla pouzivejte ochranné pracovni pomucky jako gumové

rukavice, holinky, ochranné bryle, atd.

«  pokud je ¢erpadlo pfipojeno do elektrické sité, nevstupujte do bazénu, jimky, studny ¢i nadrze

9. SERVIS A DODAVKY NAHRADNICH DIiLU

Zaru¢ni a pozérucni servis je provadén v souladu s obchodnim zédkonikem. Nahradni dily dodévédme

na objednavku anebo prostiednictvim prodejct a servisnich stiedisek (viz zaru¢ni list).




Technické udaje:

Vstupné napatie AC 220-240V

Frekvencia 50 Hz

Menovity prud 16(10) A e
Nastavitelny tlak 0,3 bar az 9,7 bar v
Maximalny pracovny tlak 10 bar

Max. prevadzkova teplota 60 °C

Pripojovaci zavit G1"

Trieda ochrany IP65

Ozndmenie

Preditajte si nasledujtice pred zac¢atim instalacie a pouzivania

Varovanie: Ak je tento produkt nespravne nainstalovany a pouzivany, méze sposobit smrtelné
riziko a poskodenie majetku. Precitajte si prosim starostlivo nasledujice pokyny, porozumejte im
a instalujte a pouzivajte podla nich. Zacatim instalacie alebo pouZivania potvrdzujete, Ze ste tieto
pokyny prijali a rozhodli ste sa niest riziko a pripadnu stratu. Ak s tymito pokynmi nesuhlasite, vratte
produkt distributorovi.

Riziko urazu elektrickym prudom: Tymto pouzivatelom upozoriiujeme, Ze sa jedna o elektricky
produkt, ktory pouziva napatie 230V/50Hz AC a nesie riziko Urazu elektrickym prddom. Riziko trazu
elektrickym priadom je smrtelné. Tento produkt musi byt instalovany odbornym persondlom (napr.
kvalifikovanymi elektrikarmi.

Riziko poziaru: Tento produkt moze dosahovat vysoku teplotu. Vyrobca ani distribitor nemoéze
uplne zarucit, ze pri poruche produktu nevznikne otvoreny ohen. Pocas instalacie zvazte riziko vzniku
otvoreného plamena. Pod produktom sa nesmu nachadzat horlavé materidly.

Riziko poskodenia majetku: Produkt moze sposobit unik vody. Unik moze poskodit predmety,
podlahu alebo iné ¢asti majetku a méze tiez predstavovat Zivotu nebezpecné riziko. Aby sa predislo
Skodam, instalujte produkt tam, kde nehrozi kontakt s vodou alebo zaplavenie, aj ked déjde k Uniku.
Riziko mechanického poskodenia a neodbornych uprav: Produkt moze sposobit nepredvidatelné
spustenie alebo zastavenie cerpadla pocas prevadzky. Otacajuce sa casti cerpadla mozu spdsobit
zranenie. Neodbornd Udrzba alebo Upravy produktu predstavuju vazne riziko. Pokial dojde k poruche,
musi byt rieSena odbornikmi.

Zodpovednost za zavazné rizika: Produkt nesmie byt pouzivany v lekdrskom prostredi ani v
systémoch, kde by porucha mohla sp6sobit vazne zranenia alebo rozsiahle Skody. Nesmie byt
pouzivany na Cerpanie poziarnej vody ani inych médii ako vody.

V maximélnej moznej miere povolenej zédkonom nenesie distributor ani vyrobca zodpovednost za
Ziadne priame ¢i nepriame $kody vzniknuté pouzivanim tohto produktu inak, nez je uréené. Ak hrozi
riziko poskodenia alebo straty, prijmite potrebné opatrenia.



1. VLASTNOSTI

Tato automaticka riadiaca jednotka pre cerpadlo je plne elektronické a inteligentné zariadenie.
Automaticky spusta a zastavuje Cerpadlo na zéklade zmien tlaku v potrubi. Ponuka displej aktualneho
tlaku, ochranu proti chodu nasucho, automatické spustanie a zastavenie. Méze nahradit tradi¢né
systémy zloZené z mechanickych spinacov, ochran proti chodu nasucho, manometrov, apod. UpIna
izolacia Zivych ¢asti od potrubia poskytuju tejto jednotke Groven bezpecnosti, ktoru tradi¢né systémy
neponukaju. Integrovany dizajn 3etri ¢as aj materidl pri instaldcii.

2. INSTALACIA

Smer instalacie:

Vyrobok je mozné instalovat zvisle (Obr. 1), Sikmo (Obr. 2) alebo vodorovne (Obr. 3), ak je pripojeny k
potrubiu. InStalacia hore nohami je zakdzand (Obr. 4).

' vystup

i vstup

, vystup

f. vstup

vystup ‘
Odporucané hodnoty nastavenia podla vytlaku
Efektivny vytlak et G Tlak pri chode | Tlak pre vysoko-
cerpadla Zapinaci tlak Vypinaci tlak nasucho tlakovu ochranu
1 16-18 m 1,2 bar 6,0 bar 0,4 Bar 6,0 bar
2 20-22m 1,5 bar 6,0 bar 0,5 Bar 6,0 bar
3 28 m (a vice) 2,2 bar 6,0 bar 0,6 Bar 6,0 bar

Efektivny vytlak ¢erpadla = skutoc¢ny vytlak cerpadla - sacia vyska

= —1
e .
Vzdialenost medzi jednotkou v)ﬁw
a kohutikom sa musi riadit
zapinacim tlakom jednotky.
Ak je zapinaci tlak 1,2 bar,
vzdialenost medzi jednotkou
a kohutikom musi byt mensia
ako 12 metrov. Pokial'je vicsia,
jednotka nesmie byt instalovand
priamo na cerpadlo. Jednotku je
potrebné umiestnit'vyssie, aby
vzdialenost nepresiahla 12 m.
.

[

Neinstalujte Ziadne kohutiky
medzi jednotku a cerpadlo.

Vyrobné nastavenie zapinacieho
tlaku je 1,5 bar.

Tlak ¢erpadla by mal byt obvykle
aspori o 0,8 bar vyssi.

Odportica sa pouZitie )
tlakovej nddoby, pretoze
zaistuje stabilnejsi tlak

v systéme.

[ Odporuca sa
pripojit jednotku

| Napdjanie

L flexibilnu hadicu.

Napdjaci kdabel

Kdbel k motoru
cerpadla
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1

2.2.1 Tato riadiaca jednotka by mala byt instalovana personalom s prislusnymi kvalifikaciami. lba
persondl s prislusnymi kvalifikdciami je obozndmeny so vieobecnymi povinnymi bezpecnostnymi
pravidlami, ktoré musia byt dodrziavané pri instaldcii elektrickych zariadeni.

2.2.2Tato riadiaca jednotka moze byt pouzitd iba s ¢istou vodou. Pred instaldciou by pouzivatelia mali
najprv skontrolovat zdroj vody v potrubnom systéme. Pokial zdroj vody obsahuje kovové primesy
alebo oxidy Zeleza, riadiaca jednotka po urcitej dobe pouzivania zlyha.

2.2.3Tato riadiaca jednotka by mala byt instalovana na vysoko kvalitné ¢erpadlo s vytlakom najmenej
16 metrov (schopny vyvinuttlak aspon 1,6 bar). Ak je vytlak cerpadla nizky a jeho prevadzka nestabilng,
jednotka moze povazovat cerpadlo za poskodené a aktivovat ochrannt funkciu, aby zastavil ¢innost
Cerpadla. Je nutné na zdroji vody cerpadla nainstalovat spatnu klapku a do vytlaéného poriadku
tlakovi nadobu vhodnej velkosti. Pred instalaciou riadiacej jednotky by malo byt cerpadlo
otestované, aby bolo zaistené, Zze s nim nie su Ziadne problémy.
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2.2.4 Tuto jednotku je mozné nainstalovat priamo na Cerpadlo. Pokial nie je inStalovana priamo na
Cerpadle, nesmie byt medzi jednotku a cerpadlo instalovany ziadny kohutik. Smer pradenia vody
musi zodpovedat smeru vyzna¢enému Sipkami na cerpadle a na jednotke. Pri instaldcii je potrebné
dbat na to, aby sa dovnutra zariadenia nedostalo lepidlo ani iné necistoty — mohlo by to spdsobit
poruchu. Po dokoncéeni instaldcie musi byt jednotka v horizontdlnej polohe. Tlak v mieste medzi
najvyssim kohutikom a vystupom z jednotky nesmie po dokonceni instaldcie prekrocit zapinaci
tlak jednotky. Je nutné pouzit k jednotke tlakovi nddobu - znizuje kolisanie tlaku a zvy3uje stabilitu
prevadzky.

Schémy zapojenia

L1-1-50-60Hz 220-250v~
M
PE

L1-1-50-60Hz 220-250V~

I

PE

contactor

Jednofdzové cerpadlio 230V, Jednofdzové cerpadlo 230V, vykon nad

max. vykon 2,2 kW. 1,1 kW - zapojenie cez stykac.
Specifikdcia stykaca: AC230V, minimdina
spinacia kapacita 4 kW.

2.2.5 Pouzivatelom sa odporuca pouzivat pre tuto jednotku a cerpadlo iba dvojpolohové spinace
alebo zasuvky. Na pripojenie napajania, jednotky a cerpadla by sa mali pouzit trojzilové vodice s
vonkajsim priemerom 6-9 mm a prierezom 3x1,5 mm?>. Pred pouzitim musi uzivatel overit, Ze napajaci
kabel splia poziadavky podla schémy zapojenia vyssie. Aby sa zabrénilo vniknutiu vody do ovladacej
Casti, musia byt po pripojeni vodicov utiahnuté matice na vstupnych a vystupnych otvoroch a tiez
Styri skrutky na ovlddacom paneli.

3. SPUSTENIE A PREVADZKA

Popis funkcii:
1. MODE 1 - Hydrostaticky rezim
Zakladna funkcia: Ru¢né nastavenie hodnoty spustacieho tlaku; cerpadlo sa automaticky
zastavi, ked'sa dosiahne vypinaci tlak ¢erpadla a signal prietoku systému. Alebo ked'sa dosiahne
ochranny tlak, ktory je vyrobcom prednastaveny na 6 barov.

2. MODE 2 - ReZim tlakového spinaca
Nastavenie hodnét spustacieho a vypinacieho tlaku cerpadla. Ak je tlak v systéme nizsi ako
spustaci tlak, ¢erpadlo sa spusti. Ak je tlak v systéme vy3si ako vypinaci tlak ¢erpadla, zariadenie
Cerpadlo zastavi.

Ochrana proti chodu nasucho: V rezime MODE1 aj MODE2, ak nie je na vstupe detegovany prietok
alebo tlak, ¢erpadlo bude bezat 20 sekiind a potom sa zastavi na 10 sekund, potom bude bezat 40
sekund a zastavi sa na 10 sekiind, potom bude beZat 40 sekiind a zastavi sa na 24 hodin. Po dokonceni
tejto sekvencie sa pokusi obnovit normalnu prevadzku. Po obnoveni dodéavky vody bude cerpadlo
fungovat normalne.
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ZELENA KONTROLKA
ZELENA KONTROLKA
ZELENA KONTROLKA

MODE 1) oznaduje ,rezim 1“

MODE 2) oznacuje ,rezim 2“

Bar) oznacuje ,tlakovu jednotku”
ZELENA KONTROLKA (H) oznacuje ,¢asovu jednotku - Gdrzba”
ZELENA KONTROLKA ([Z3) oznacuje ,stav vytoku”

ZLTA KONTROLKA (Pump on) oznacuje,stav behu ¢erpadla”
CERVENA KONTROLKA (Failure) ozna¢uje ,nedostatok vody”
alebo ,poruchu ¢erpadla alebo potrubia”

—_ o~ —~ —

Ked'je riadiaca jednotka na Uvodnej stranke (prvej obrazovke),
stlacte tlacidlo FUNC raz, obrazovka sa zmeni a zobrazi ,Vypinaci
tlak H” a pomocou tlacidiel A a ¥ nastavte vypinaci tlak v
danom rozsahu.

Nastavitelny rozsah: 0,3-9,9 bar.

Ked'je riadiaca jednotka na Uvodnej strdnke (prvej obrazovke),
stlacte tlacidlo FUNC dvakrat, obrazovka sa zmeni a zobrazi
,Zapinaci tlak " a pomocou tlacidiel A a ¥ nastavte zapinaci
tlak v danom rozsahu.

Nastavitelny rozsah: 0,1-9,7 bar.

MODE 1 @)
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Ked je riadiaca jednotka na uvodnej
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stranke (prvej obrazovke), stlacte tlacidlo
FUNC trikrat, obrazovka sa zmeni a zobrazi
+Aktudlny rezim”, tlacidlom A prepnite na
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MODE 1, tlacidlom ¥ prepnite na MODE 2.
Rezim 1 (MODE 1): rezim typu hydrostat,
Rezim 2 (MODE 2): rezim typu tlakovy
spinac.
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Ked je riadiaca jednotka na uvodne;j stranke (prvej obrazovke),
stlacte tlacidlo FUNC styrikrat, obrazovka sa zmeni a zobrazi
»+Automaticka udrzba” a pomocou tlacidiel A a ¥ nastavte cas
automatickej udrzby v danom rozsahu. Po zastaveni cerpadla sa
automaticky spusti odpocitavanie funkcie automatickej udrzby
a po jeho dokonceni sa ¢erpadlo kratko zapne, aby sa zabranilo
jeho zadretiu pri dlhodobom nec¢innom stave.

Nastavitelny rozsah: 24-96 hodin.
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4. MOZNE PREVADZKOVE PORUCHY

Pricina poruchy Sposobena jednotkou Nezpusobena jednotkou

B Prilis nizke napatie
Cerpadlo sa nespusti / Porucha ¢erpadla
Nespravne zapojenie kablov

Cerpadlo sa nezastavi / Vyrazny unik z potrubia

Cerpadlo sa opakovane

spusta / Mensi unik z potrubia

5. VYSVETLENIE

Vlyrobca a predajca si vyhradzuju vietky prava k tomuto manualu riadiacej jednotky, vratane, ale bez
obmedzenia na autorské prava, prava na vyklad a prava na dalsie Gpravy. Manudl moze byt kedykolvek
zmeneny bez predchadzajlceho upozornenia.

6. LIKVIDACIA ZARIADENIA

Tento vyrobok by nemal byt likvidovany spolu s inymi domécimi odpadmi, ¢o plati pre celd oblast
EU. Na podporu trvalo udrzatelného opitovného vyuzitia materialnych zdrojov a ako prevencia proti
moznym Skoddm na Zivotnom prostredi alebo lfudskom zdravi je délezZitd zodpovednd recyklacia. Ak
chcete vratit pouzité zariadenie, pouZite prosim systémy vratenia a zberu alebo kontaktujte predajcu,
kde bol vyrobok zakipeny. Tento vyrobok je mozné prevziat pre ekologicku recyklaciu.

7.ZASADY BEZPECNOSTI PRACE

Dodrzujte vieobecne platné predpisy o styku s elektrickymi spotrebi¢mi.

Je zakdzané:

+  manipuldcia s cerpadlom pocas prevadzky

«  zasahovat do elektrickych casti ¢erpadla

+  manipuldcia s ¢erpadlom pomocou kablov

- priinstalacii alebo udrzbe ¢erpadla pouzivajte ochranné pracovné

«  pomobcky ako gumové rukavice, ¢izmy, ochranné okuliare, atd.

«  pokialje cerpadlo pripojené do elektrickej siete, nevstupujte do bazéna, nddrze, studne ¢&inadrze

9. SERVIS A DODAVKY NAHRADNYCH DIELOV

Zaru¢ny a pozarucny servis je vykondvany v sulade s obchodnym zakonnikom. Ndhradné diely
dodéavame na objednavku alebo prostrednictvom predajcov a servisnych stredisk (vid zarucny list).

13



Technical Data:

Input voltage AC 220-240V

Frequency 50 Hz

Rated current 16(10) A vane 1 @)
Set pressure 0.3 bar - 9.7 bar p—
Max pressure 10 bar

Max temperature 60 °C

Joint screw G1"

Protection class IP65

Statement

Please read the following before starting installation and use

Warning: If this product is incorrectly installed or used, it may cause fatal hazards and property
damage. Please read the following instructions carefully, make sure you understand them, and
install and use the product accordingly. By starting installation or use, you confirm that you accept
these instructions and agree to bear any associated risks or losses. If you do not agree with these
instructions, please return the product to the distributor.

Electric shock risk: This product is an electrical device operating at 230V / 50Hz AC and carries a risk
of electric shock. Electric shock can be fatal. The product must be installed by qualified professionals
(e.g., certified electricians).

Fire risk: This product may reach high temperatures. The manufacturer and distributor cannot fully
guarantee that no open flame will occur in the event of a product malfunction. Consider the risk
of open flame when selecting the installation environment. No flammable materials may be placed
beneath the product.

Property damage risk: The product may cause water leakage. Leaks can damage objects, floors, and
other property, and may also pose a life-threatening hazard. To minimize risks, install the product only
in locations where contact with water or flooding will not occur even if a leak happens.

Mechanical damage and non-safety modification: The product may cause the connected pump
to start or stop unexpectedly during operation. Rotating parts of the pump may cause injury.
Unauthorized repairs or modifications present serious risks. If a malfunction occurs, it must be
resolved by qualified professionals.

Liability for Major risks: The product must not be used in medical environments or in systems where
failure could cause serious injury or major property damage. It must not be used for pumping fire-
fighting water or any media other than water.

To the fullest extent permitted by law, the manufacturer and distributor are not liable for any direct or
indirect damages arising from use of this product other than as intended. If there is a risk of damage
or loss, take the necessary precautions.



1. FEATURES

This automatic pump control unit is a fully electronic and intelligent device. It automatically starts and
stops the pump based on pressure changes in the pipeline. It features real-time pressure display, dry-
run protection, and automatic start and stop functions. It can replace traditional systems composed
of mechanical switches, dry-run protection devices, pressure gauges, etc. The complete isolation of
live electrical parts from the pipeline provides a level of safety that traditional systems cannot offer.
The integrated design saves both time and materials during installation.

2. INSTALLATION

Installation direction: This product can be installed vertically (as shown in Figure 1), inclined (as
shown in Figure 2), or horizontally (as shown in Figure 3) when connected to the pipeline. Inverted
installation is prohibited (as shown in Figure 4).

t outlet

’ outlet

®

P

? inlet

General Household Switch Selection Recommendation table

outlet ‘

Effective On off Warer short High-pressure
pump head pressure pressure pressure protection pressure
1 16-18 m 1.2 bar 6.0 bar 0.4 Bar 6.0 bar
2 20-22m 1.5 bar 6.0 bar 0.5 Bar 6.0 bar
3 28 m (or above) 2.2 bar 6.0 bar 0.6 Bar 6.0 bar

The effective head of the water pump = the actual head of the water pump - the suction head

(The distance between the

.jﬁ: _J
pressure switch and the faucet - =, . - \
must match the switch’s start [ = - » |Itis recommended to use
pressure. With a 1.2 bar start |l a pressure tank for the
pressure, the distance must not — pressure s witch, as the
exceed 12 m. If the pump-to- /) |pressure is more stable. |
faucet distance is over 12 m, i
the switch cannot be installed [ It is recommended to
directly on the pump. It must be Lo connect the pressure @
positioned higher or closer to ! F*_ switch to the piping Power
the faucet so the distance stays : \ system with a hose.
s e AR G Aot
| within 12 m.
Power cable
2o
==
(Do not install any faucets A Motor cable
A connect water pump
between the switch and the pump {

-
The factory setting of the start
pressureis 1.5 bar.

The pump pressure should
usually be at least 0.8 bar higher.

. -
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MODE 2

2.2.1 This control unit should be installed by personnel with relevant qualifications. Only qualified
personnel are familiar with the mandatory safety rules that must be followed when installing electrical
equipment.

2.2.2This control unit may only be used with clean water. Before installation, users should check the
water source in the piping system. If the water source contains metallic particles or iron oxides, the
control unit will fail after a period of use.

2.2.3 This control unit should be installed on a high-quality pump with a head of at least 16 meters
(capable of generating at least 1.6 bar of pressure). If the pump has a low head or operates unstably,
the unit may assume the pump is damaged and activate the protection function to stop the pump. A
check valve must be installed at the water source of the pump, and a properly sized pressure tank
must be installed in the discharge line. Before installing the control unit, the pump must be tested
to ensure it is functioning correctly.

16



2.2.4 This unit can be installed directly on the pump. If it is not installed directly on the pump, no
faucet may be placed between the unit and the pump. The direction of water flow must match the
arrows on both the pump and the unit. During installation, ensure that no glue or other debris enters
the device, as this may cause malfunction. After installation, the unit must be set in a horizontal
position. The pressure at the point between the highest faucet and the unit’s outlet must not exceed
the unit’s start pressure. A pressure tank must be used with the unit, as it reduces pressure fluctuations
and increases operational stability.

Wiring diagrams

L1-1-50-60Hz 220-2500
e
M

L1-1-50-60Hz 220-250V~
M

PE

3 : T
e 2]
(2] L@]
@ (b @ | contactar
v 2] v =
U l E
8
@
Wiring diagram for a single- The wiring diagram of a single-phase 230V pump with a
phase 230V pump with a power greater than 1.1 kW connected to the controller
maximum power through a contactor. The contactor coil specification is AC
of 2.2 kW 230V, and the control capacity is no less than 4kW.

2.2.5 It is recommended that users use only two-position switches or sockets for this unit and the
pump. A three-core cable with an outer diameter of 6-9 mm and a cross-section of 3x1.5 mm? should
be used to connect the power supply, the unit, and the pump. Before use, users must ensure that the
power cable meets the requirements according to the wiring diagram above. To prevent water from
entering the control unit, the nuts on the inlet and outlet openings and the four screws on the control
panel must be tightened after wiring.

3. START-UP AND OPERATION
Description of functions:

1. MODE 1 - Hydrostatic mode
Basic function: Manual setting of the switch-on pressure value, the pump stops automatically
when the pump’s shut-off pressure and the system flow signal are reached. Or when the
protective pressure is reached, which is set by default by the manufacturer to 6 bar.

2. MODE 2 - Pressure switch mode
Setting the pump start-up and shut-down pressure values. If the pressure in the system is lower
than the start-up pressure, the pump starts. If the pressure in the system is higher than the pump
shut-down pressure, the device stops the pump.

3. Dry run protection: In both MODE1 and MODE?2, if no flow or pressure is detected at the inlet, the
pump will run for 20 seconds and then stop for 10 seconds, then run for 40 seconds and stop for
10 seconds, then run for 40 seconds and stop for 24 hours. After this sequence is complete, it will
attempt to resume normal operation. Once the water supply is restored, the pump will operate
normally.
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MODE 1) refer to “mode 1/,
MODE 2) refer to “mode 2",
Bar) refer to “pressure unit”,
H) refer to “time unit”,
) refer to “tap status’,
YELLOW LIGHT (Pump on) refer to “working status’,
RED LIGHT (Failure) refer to “water shortage’, malfunction in

pump or pipe.

When controller is at initial page (first page), press FUNC button
one time, screen change to display “STOP PRESSURE”, and press
A and V to adjust“STOP PRESSURE" pressure range.
Adjustable range: 0.3-9.9Bar

When controller is at initial page (first page), press FUNC button
two times, screen change to display “START PRESSURE’, and
press A and V¥ to adjust“START PRESSURE” pressure range.
Adjustable range: 0.1-9.7Bar

When controller is at initial page (first page),
press FUNC button three times, screen
change to display “CURRENT MODE", and
press A to switch to “MODE1", press ¥ to
switch to“MODE 2".

“MODE 1" is “hydrostatic mode”,

“MODE 2" is “pressure switch mode”

When controller is at initial page (first page), press FUNC
button four times, screen change to display "AUTOMATIC
MAINTENANCE “time, and press A and V¥ to adjust
“AUTOMATIC MAINTENANCE” time function. After pump is stop,
it will automatically start "AUTOMATIC MAINTENANCE" time
count-down, when count-down is finish, pump will turn on
shortly for once.
Adjustable range: 24-96H



4. POSSIBLE OPERATIONAL FAULTS

Failure cause Controller cause Not controller cause

Too low voltage
Pump does not start / Pump failure
The wire connection is incorrect

Pump does not stop / Massive pipeline leakage

Pump starts repeatedly / Minor pipeline leakage

5. EXPLANATION

The manufacturer and the seller reserve all rights to this controller manual, including but not limited
to copyright, interpretation rights and the right to further modify. The manual will be modified
without further notice.

6. DISPOSAL OF THE EQUIPMENT

This product should not be disposed of together with other household waste, which applies to the
entire EU. To support sustainable reuse of material resources and to prevent potential damage to
the environment or human health, responsible recycling is important. If you wish to return the used
device, please use the designated return and collection systems or contact the retailer from whom
the product was purchased. This product can be accepted for environmentally friendly recycling.

7.SAFETY PRINCIPLES

Observe the general regulations concerning the handling of electrical appliances.

The following is prohibited:

«  handling the pump during operation

« interfering with the electrical parts of the pump

«  handling the pump by its cables

«  during installation or maintenance of the pump, always use protective equipment such as
rubber gloves, boots, safety goggles, etc.

- do notenter the pool, tank, well or reservoir while the pump is connected to the electrical mains

9. SERVICE AND SUPPLY OF SPARE PARTS

Warranty and post-warranty service is carried out in accordance with the Commercial Code. Spare
parts are supplied on order or through dealers and service centres (see warranty card).



ZARUCNI LIST

cl

TYP:

VYROBNI CiSLO:

Prodlouzena zaru¢ni doba.
Potvrzuje vyrobce nebo dovozce.

DATUM PRODEJE, RAZITKO:

DATUM ODBORNE MONTAZE, RAZITKO:

ZARUCNI PODMINKY:

a) Vyrobce (dovozce) odpovida za jakost a spradvnou ¢innost vyrobku po dobu 24 mé-
sict za predpokladu, Ze byl instalovan a pouzivan dle pokynd uvedenych v navodu

na obsluhu.

b) Vyrobce (dovozce) v zaru¢ni dobé odstrani vSechny zavady vyrobku zptisobené
vyrobou nebo vadou materialu.

c) Zéruka se prodluzuje o dobu, po kterou byl vyrobek v zaruéni opravé.

d) Na zéru¢ni podminky se vztahuji ustanoveni Obcanského zakoniku.

e) Mistem reklamace se rozumi zaru¢ni opravna nebo sidlo ¢i provozovna vyrobce

resp. prodejce.

UZIVATEL ZTRACIi NAROK NA ZARUCNI OPRAVU:
a) Pouzivanim vyrobku v nevhodném prostfedi.
b) Zasahem do konstrukce nebo pfi mechanickém poskozeni vyrobku.
c¢) Neodborné provedenou instalaci.

ZAZNAMY ZARUCNICH OPRAV:

prijem opravy

datum opravy datum vydani

podpis opravce

Informace o zaru¢nim a pozéarucnim servisu, poradenska sluzba pti instalaci cerpadel a vodaren

na tel. ¢isle 572 591 800
20



P AQUA
ZARUCNY LIST %

TYP:

VYROBNE CiSLO: Predlzena zaruéna doba.
Potvrdzuje vyrobcu alebo dovozcu.

DATUM PREDAJA, PECIATKA:

DATUM ODBORNEJ MONTAZE, PECIATKA:

ZARUCNE PODMIENKY:

a) Vyrobca (dovozca) zodpoveda za akost a spravnu cinnost vyrobku po dobu 24 me-
siacov za predpokladu, Ze bol instalovany a pouzivany podla pokynov uvedenych v
navode na obsluhu.

b) Vyrobca (dovozca) v zaru¢ni dobe odstrani vsetky zdvady vyrobku sposobené vyro-
bou alebo chybou materiélu.

c) Zéruka se predlZuje o dobu, po ktoru bol vyrobok v zaru¢nej oprave.

d) Na zéru¢né podmienky sa vztahuju ustanovenia Obcianského zakonnika.

e) Miestom reklamacie sa rozumie zarucny servis alebo alebo sidlo alebo prevadzka-
ren vyrobcu resp. predajcu.

UZIVATEL STRACA NAROK NA ZARUCNU OPRAVU:

a) Pouzivanim vyrobku v nevhodnom prostredi.

b) Zasahom do konstrukcie alebo pri mechanickom poskodeni vyrobku.

c¢) Neodborne provedenou instalaciou.

ZAZNAMY ZARUCNYCH OPRAV:
prijem opravy datum opravy datum vydania podpis servisu

Informacie o zaru¢nom a pozaru¢nom servise, poradenska sluzba pri instalacii cerpadel a vodarni
na tel. ¢isle +420 572 591 800
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GARANTINIS TALONAS L AQUA IS )

LYTAGRA
1. Batinos salygos garantiniam remontui atlikti:

1.1. batina turéti uzpildyta garantinj talona su nurodyta pardavimo data, pardavéjo pavarde,
parasu bei parduotuveés antspaudu, ir pirkimo cekj arba saskaita.

1.2. sugedes prietaisas pervezamas kliento saskaita, pridedami reikalingi dokurnentai ir iSsamus
gedimo aprasymas.

Jei prietaiso remontui reikalingas dalis reikia uzsakyti i$ tiekéjo, remontas gali uztrukti.
Garantinés prieziiros metu nemokamai kei¢iamos sugedusios prietaiso detalés bei mechanizmai.
Klientas turi teise reikalauti preke pakeisti nauja, jeigu:

4.1. garantijos galiojimo metu serviso centre prietaisui buvo pripazintas nepataisomas gamyklinis
brokas.

EEN

4.2. per ménesj serviso centras negauna reikalingy detaliy prietaiso garantiniam remontui atlikti.
5. Serviso centras turi teise nutraukti garantine prieziura, jei:

5.1. prietaisas yra mechaniskai pazeistas;

5.2. prietaisas garantinés priezitros metu remontuotas ne serviso centre;

5.3. prietaisas buvo naudotas nesilaikant jo naudojimo instrukcijos reikalavimuy;

5.4. prietaisas sugedo dél to, kad buvo neteisingai prijungtas ar sumontuotas;

5.5. prietaisas buve jungiamas j netvarkingg elektros tinkla;

5.6. buitinis prietaisas buvo naudojamas kaip pramoninis.

5.7. jei mechaniskai pazeistas (modifikuotas) prietaiso jtampos kabelio vientisumas (lai
dasnukirptas, sujungtas, pazeista kabelio izoliacija ir pan.)

6. Komplektinérns prietaiso dalims (elektros jvadiniam kabeliui, Zarny antgaliams), natdraliai nusi-
dévincioms eksploatacijos metu konstrukcinéms dalims garantija nesuteikiama.

7. Garantija netaikoma vandens filtry UV splinduliuotés lemputéms.

Su Siomis garantines priezilros sglygomis susipazinau ir su jomis sutinku, del prietaiso komplekti-
nes sudéties ir mechaniniy pazeidimy pretenzijy neturiu.

Pirkéjo vardas, pavardé ir parasas:

Produktui suteikiama 12 mén. garantija.

Gaminys AQUACUP

Modelis Saskaitos ir/arba Cekio Nr.

Gamyklinis Nr.
(Saknelé negalioja, jei nejvykdyti garantinés prieziaros taisykliy 1 - 8 punktai.)

Pirkimo data: 202 ......... m meén d.

Pardavéjas A.V.

(Pavardé, parasas ir parduotuvés antspaudas)

AB,Lytagra” Terminalas Nr. 4 AB,Lytagra” Garantinio Serviso tarnyba
Jmonés kodas: 133370289, PVM kodas: LT333702811  Ateities pl. 50, LT-52500 Kaunas, Lietuva
Ateities pl. 50. LT-52500 Kaunas. Lietuva Tel. 8-37 787026

Tel. 8-37 405404. faks. 8-37 405442 Darbo laikas: 1-V 8-17 val.

el. patas: tools@lytagra.it,

Darbo laikas; I-V 8-17 val.; VI 8-14 val. 2
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PROHLASENI O SHODE

je vydané dle pfilohy ¢. 2,,Prohlaseni” nafizeni vlady ¢. 176/2008, ze dne 21. dubna 2008, o technickych pozadavcich na
strojni zafizeni
OBSAH PROHLASENI O VLASTNOSTECH na vyrobek automatickd digitdini tlakovd jednotka
1. udaje o vyrobci/zplnomocnéném zdstupci:

AQUACUP, s.r.0., Kolldrova 969, 698 01 Veseli nad Moravou, IC: 262 17 597
2. jméno a adresa osoby povérené kompletaci technické dokumentace:

AQUACUP, s.r.0., Kolldrova 969, 698 01 Veseli nad Moravou, IC: 262 17 597
3. popis a identifikace strojniho zafizeni:

obecné oznaceni: strojni zarizeni — automatickd digitdlini tlakovd jednotka

funkce: spousti a zastavuje Cerpadlo podle zjisténého stavu zdroje vody, spotreby vody v potrubi
azmény tlaku v potrubi

model: automatickd digitdini tlakovd jednotka

typ: HYDRO-TECH, HYDRO-TECH PS, HYDRO-TECH SUB

vyrobni ¢islo: dle zdrucniho listu

obchodni ndzev: automatickd digitdini tlakovd jednotka

4. Uvedené strojni zafizeni spliiuje vSechna pFislusnd ustanoveni predmétnych prdvnich pfedpisti:
smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci prdvnich predpisti ¢lenskych stdtd tykajicich
se elektromagnetické kompatibility
nafizenivlddy ¢. 117/2016 o posuzovdni shody vyrobkii z hlediska elektromagnetické kompatibility pfi jejich

doddvdnina trh
narizeni vlddy ¢. 176/2008 o technickych poZadavcich na strojni zafizeni
. zdkon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkonii
5. Pouzité technické normy:
EN 60730-1:2011, EN 60730-2-6:2016, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
6. Misto a datum vyddni prohldseni: Ve Veseli nad Moravou, dne 4.1 2.2{025
{

Roman Hruska (jednatel) /-—/#\_/c

W

s

VYHLASENIE O ZHODE

je vydané podla prilohy ¢. 2,Vyhlasenie” nariadenia vlady ¢. 176/2008, z 21. aprila 2008, o technickych poZiadavkach na
strojové zariadenia
OBSAH VYHLASENIE O PARAMETROCH na vyrobok automatickd digitdina tlakovd jednotka
1. udaje o vyrobcovi/splnomocnenca:

AQUACUP, s.r.0., Kolldrova 969, 698 01 Veseli nad Moravou, IC: 262 17 597
2. meno a adresa osoby poverenej kompletizdciou technickej dokumentdcie:

AQUACUP, s.r.0., Kolldrova 969, 698 01 Veseli nad Moravou, IC: 262 17 597
3. opis a identifikdcia strojového zariadenia:

vseobecné oznacenie: strojné zariadenia — automatickd digitdlna tlakovd jednotka
funkcie: spusta a zastavuje cerpadlo podla zisteného stavu zdroja vody, spotreby vody v potrubi
azmeny tlaku v potrubi
. model: automatickd digitdlna tlakovd jednotka
. typ: HYDRO-TECH, HYDRO-TECH PS, HYDRO-TECH SUB
. vyrobné ¢islo: podla zdru¢ného listu
. obchodny ndzov: automatickd digitdlna tlakovd jednotka

4. Uvedené strojové zariadenie spifia vsetky prislusné ustanovenia predmetnych prdvnych predpisov:

. smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/30 / EU o harmonizdcii prdvnych predpisov ¢lenskych stdtov tykajicich
sa elektromagnetickej kompatibility

. nariadenie viddy ¢. 117/2016 o posudzovani zhody vyrobkov z hladiska elektromagnetickej kompatibility pri ich
spristupnenia na trhu

. nariadenie vlddy ¢. 176/2008 o technickych poZiadavkdch na strojové zariadenia

. zdkon ¢. 22/1997 Zb., O technickych poZiadavkdch na vyrobky a o zmene a dopineni niektorych zdkonov

5. Pouzité technické normy:
EN 60730-1:2011, EN 60730-2-6:2016, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

6. Miesto a ddtum vyhldsenia: Vo Veseli nad Moravou, dne 4.12. 2025

Roman Hruska (konatel) //N/_,_

r JL!{;‘_{:;}
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EB ATITIKTIES DEKLARACLJA
AQUATRADING, sro (Kollarova 969, Veseli nad Moravou, jm. k.: 25 53 42 71, Cekija) prisimdama visa atsakomybe
deklaruoja, jog Zemiau pateikty modeliy
Elektroninis iSmanusis valdymo jtaisas HYDRO-TECH, HYDRO-TECH PS, HYDRO-TECH SUB
Atitinka Europos Bendrijos direktyvy 73/23/EEC ir 93/68/EEC
Bei sekanciy darniyjy harmonizuoty standarty:
EN 60730-1:2011, EN 60730-2-6:2016
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
§ 3ir § 10 daliy 409/2005 str. bei 252/2004 str. reikalavimus

Auksciau jvardinti gaminiai yra saugus laikantis naudojimo reikalavimy, pateikty naudojimo instrukcijose. Visos sau-
gos priemoneés pritaikytos siekiant uztikrinti visy j rinkq isleidziamy gaminiy atitinkamumg minétiems standartams
bei techninei dokumentacijai.

Gamintojas uztikrina, jog originali techniné dokumentacija, sertifikavimo dokumentai ir techniniy duomeny lapai yra
jo verslo vietoje.

Produkcijos platintojas ES Salyse narése yra:

AQUACUP, sro

Im. k.:26 217597

Esant poreikiui vandens siurbliy techniniy duomeny lapus Jis galite rasti internete www.aquacup.cz

Veseli nad Moravou, 4.12.2025 f},"

Roman Hruska (generalinis direktorius) //'jff‘\__,»;—
[ s
\ jp=?
\_ JUV

25



SEZNAM SERVISNICH STREDISEK CR

HLAVNI MESTO PRAHA

AQUATRADING s.r.0. U TRATI 3134/36A PRAHA 10 tel.: 286 584 883
SIGMONT HAMERSKA 536 PRAHA 9 tel.: 281 861722
CER-TECH s.r0. NOVOVYSOCANSKA 224/17 PRAHA 9 tel.: 721 320 445
AD AQUA K NADRAZI 413 PRAHA 9 tel.: 603 262 477
JIHOCESKY KRAJ

ROB k.s. RIEGROVA 65 CESKE BUDEJOVICE tel.: 387 311 150
JIHOMORAVSKY KRAJ

AQUATRADING s.r.0. KOLLAROVA 969 VESELI NAD MORAVOU tel.: 572 591 800
DOLEZAL FRANTISEK CHVALOVICE 171 ZNOJMO tel.: 515 230 058
MICHAL DOLEZAL - CERPADLA ANENSKA 25 LADNA tel.: 519 355 145
KARLOVARSKY KRAJ

KORCAK MARTIN PLZENSKA 254 DRMOUL tel.: 354671 100
PEROMA s.ro0. POZORKA 96 NEJDEK tel.: 353925173
TOPENIVODA ZASOBOVANI s.r.0. SOKOLOVSKA 124 KARLOVY VARY tel.: 353 560 437
KRALOVEHRADECKY KRA)J

CERPADLA VRCHLABI KRKONOSSKA 1107 VRCHLABI tel.: 499 421 158
SIGNA PUMPY SERVIS s.r.0. ROSKOPOV 92 STARA PAKA tel.: 493 798 400
SIGNA PUMPY - HRADEC KRALOVE ~ DVORSKA 678/2A HRADEC KRALOVE tel.: 737 224 036
SIGNA PUMPY - RYCHNOV POD BUDINEM 1701 RYCHNOV NAD KNEZNOU tel.: 739 379 302
SIGNA PUMPY - NACHOD PRAZSKA 983 NACHOD tel.: 739379 276
LIBERECKY KRA)J

AQUA SERVIS JENIK MIROSLAV JANACKOVA 877/10 LIBEREC tel.: 485130012
GLEM s.r.0. NADRAZNI 513 TURNOV tel.: 481 322 022
SIGSERVIS s.r.o DECINSKA 227 CESKA LIPA tel.: 487 871 027
JENICEK KAREL SVIJANY 3 PRISOVICE tel.: 482 728 406
PETR PANEK DUBICKA 4944 CESKA LIPA tel.: 487 831973
VIADUKT v.0.s ROOSEVELTOVA 1035 SMRZOVKA tel.: 483 382 044
MORAVSKOSLEZSKY KRAJ

FIRMA BRONCLIK NYDECKA 1232 BYSTRICE NAD OLSI tel.: 558 352 678
DORNET s.r.0. NADRAZNI 483 ORLOVA - PORUBA tel.: 596 511 481
PRONA - KULPA ROMAN HORNI 931 FRENSTAT P/RAD. tel.: 556 831 301
KREZBO - ZDENEK ZBORIL PARTYZANSKE NAM. 1735/5 OSTRAVA tel.: 596 122 101
JIRI MALIK ZACPALOVA 1948/11 OPAVA tel.: 604 516 250
OLOMOUCKY KRAJ

CERPOL s.r.0. - OLCZAK NA BRACHLAVE 20 PROSTEJOV tel.: 582 362 006
PARDUBICKY KRA)J

KAREL STOREK HUSOVA 37 HLINSKO tel.: 469 311 041
STREDOCESKY KRAJ

SIGNA PUMPY - KOLIN BRANKOVICKA 277 KOLIN tel.: 725 341 014
PUMP SERVICE TREJBAL KOVANICE 161 NYMBURK tel.: 325 514 505
FRANTISEK JANEK - VODA PODEBRADSKA 136 PODEBRADY tel.: 325 630 401
USTECKY KRAJ

POTEX - POTMESIL MIROSLAV PESVICE 68 JIRKOV tel.: 474 685 140
OVSP SPOL s r.o. POD VINICi 113 MOST tel.: 603 153 945
VOBORNIK MILOS KAPLIROVA 233 SULEJOVICE tel.: 604 246 842
ZLINSKY KRAJ

CERPO - STRITECKY TOMAS NA LAPACI VSETIN tel.: 571424 211
VYORALOVA BOZENA DRUZSTEVN[ 112 KVASICE U KROMERIZE tel.: 573 359 227
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ZOZNAM SERVISNYCH STREDISK SK

MARTIN TOBIAS CHMINIANSKA NOVA VES 266 CHMINIANSKA NOVA VES tel.: 0948 527 057
UNITERM GASTANOVA 1 HUMENNE tel.: 0577 753 186
MIRAD BARDEJOVSKA 23 PRESOV tel.: 0517 764 720
MIRAD HRANICNA 5300 POPRAD tel.: 0527 767 162
1&B TANDEM s.r.0. NOVOZAMOCKA 16/97 NITRA tel.: 0949 353 766
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WWW.aguacCup.Ccz

Kollarova 969 U Trati 3134/36a
698 01 Veseli nad Moravou 100 00 Praha 10
Telefon: +420 572 591 800 Telefon: +420 286 584 883

E-mail: aguacup@aquacup.cz E-mail: praha@aqguacup.cz



